AQUARIO 11.2 - AFRICA

BC2a - Bomba Victoria/Alaska Plus 1 cv - 50 Hz
BC2b - Bomba Victoria/Alaska Plus 1 cv - 50 Hz
BCCC - Bomba Sena 0,75cv - 60Hz

BCFB - Bomba 100W - 60Hz

FILTROS:

FA-01 - Filtro Bobinado de Areia AstraPool - Praga 1050
FC-01 - Filtro Carvéao Artic Plus 650

FB-01 - Filtro Bioldgico Bio Reactor 15000

CC-01 - Camara de Contato de Ozénio, POLTANK - D.
1050-110

Uv:
UV-01 - HELIOX UV LP P20EX
UV-02 - HELIOX UV LP P20EX

H/ORP:
Controlador pH / ORP, AstralPool - AP PR
206

PROJETO DE 06/2014 DA FLUIDRA.

AQ - Aquario

BC - Bomba de circulagdo

CC - Camara de Contato

CH - Chiller

FA - Filtro de Areia

FB - Filtro Bioldgico

FC - Filtro de Carvao

TQ - Tanque

UV - Ultravioleta

VCC - Vélvula de ar comprimido da
camara de contato Ozénio

VET - Eletrovalvula de enchimento do
tanque de tratamentos

FS - Sensor de Fluxo

LSH - Chave de nivel alto

LSM - Chave de nivel médio
LSL - Chave de nivel baixo
ORP - Medidor de ORP

Pl - Mandémetro

PH - Medidor de pH

TP - Transmissor de Pressédo
TT - Trasmissor de Temperatura
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